WI.7013.3.2020 Stubno, 05.05.2020 r.

DO WSZYTKICH ZAINTERESOWANYCH WYKONAWCOW

Dotyczy: postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego. Numer sprawy:
WI1.7013.3.2020 Nazwa zadania: ,Budowa, rozbudowa i przebudowa istniejacej
stacji uzdatniania wody w Stubnie”.

Dziatajgc na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo Zamowien Publicznych (Dz. U.
z 2019 r. poz. 1843) uprzejmie informuje, ze do Zamawiajacego wplynety pytania od
uczestnika postepowania, dotyczace tresci Specyfikacii Istotnych  Warunkow
Zamoéwienia w brzmieniu przytoczonym ponizej, na ktére Zamawiajacy udzielit
nastepujacych odpowiedzi:

1. Prosimy o podanie specyfikacji betonu B37 wraz z podaniem klasy
mrozoodpornosci i klasy wodoszczelnosci. Z naszego doswiadczenia sugerujemy, ze
przy tego typu inwestycji powinien zosta¢ zastosowany.

Odp. Zbiorniki wody czystej wykonaé z betonu o klasie wodoszczelnosci W8
i mrozoodpornosci F150.

2. Prosimy o informacje, czy na etapie skfadania ofert Zamawiajacy, wymaga
zatgczenia do oferty kosztorysow?

Odp. Wedtug zapiséw SIWZ Zamawiajacy nie wymaga zatgczenia do oferty
kosztorysow.

3. W dokumentacji brakuje rysunku zbiornika 1A. Prosimy o udostepnienie.

Odp. Zbiorniki 1A i 1B s3 identyczne pod wzgledem konstrukcyjnym. Zbiorniki
stanowia lustrzane odbicie.

4. Prosimy o korekte przedmiaru zgodnie z dokumentacjg. W pozycji 1.2.3.1
dotyczace] wykonania zbiornikdw wody czyste] podany dostawe kompletnych
zbiornikow prefabrykowanych w jednym komplecie wraz z drabinkami ochronnymi,
tulejami itp. Prosimy o korekte przedmiaru i uzupetnienie pozycji przedmiarowych
dotyczacych wykonania zbiornikow wody czystej jako konstrukcje monolityczne
zelbetowe a nie prefabrykowane. Pominieto w przedmiarze wiele robét budowlanych
zwigzanych z wykonaniem tych zbiornikow. Brakuje rowniez robot ziemnych
dotyczgcych wykonania dwoch zbiornikow.

Odp. Zbiorniki wody czystej nalezy wykonaé jako konstrukcje monolityczne.
Zbiorniki wykona¢ jak w pozycji 1.2.3.1. przedmiaru. Nalezy uja¢ wszystkie
roboty i materialy zwigzane z wykonaniem kompletnych zbiornikéw zgodnie
zich przeznaczeniem. Roboty ziemne dla wykonania dwéch zbiornikow ujac
jak pozycji 1.2.2 i 1.2.4. przedmiaru.

5. W przedmiarze brakuje pozycji dotyczacej specjalistycznej izolacji wewnetrznej.
Prosimy o korekte catego przedmiaru dotyczgcego zbiornikow.

Odp. Specjalistyczng izolacje wewnetrzng zbiornikéw wody czystej ujaé jak
w pozycji 1.2.3.1. przedmiaru.



6. W zwigzku z niekompletng dokumentacja oraz przedmiarami prosimy
o przedtuzenie terminu skfadania ofert przynajmniej do 21.05.2020.

Odp. Zamawiajacy nie wyraza zgody na przedtuzenie terminu sktadania ofert.
7. W przedmiarze brakuje pozycji dotyczacej ocieplenia styrodurem od wewnatrz,
prosimy o uzupetnienie przedmiaru.

Odp. Dokumentacja techniczna nie przewiduje wykonania izolacji od wewnatrz
styrodurem zadnego z obiektow.

lzolacje zewnetrzng stryrodurem zbiornikéw wody czystej uja¢ jak w pozycji
1.2.3.1. przedmiaru.

8. W przedmiarze brakuje pozycji dotyczacej wykonania prob szczelnosci. Prosimy
0 uzupetnienie przedmiaru.

Odp. Proby szczelnosci zbiornikow wody czystej ujaé jak w pozycji 1.2.3.1.
przedmiaru.

9. W przedmiarze brakuje pozycji dotyczacej elementow ze stali nierdzewne;
(drabinki, wtazy itd). Prosimy o uzupetnienie przedmiaru.

Odp. Elementy ze stali nierdzewnej uja¢ jako rozwigzania systemowe jak
w pozycji 1.2.3.1. przedmiaru.

10. Prosimy o podanie tonazu schodéw stalowych ze stali nierdzewnej.

Odp. Nalezy zastosowa¢ schody terenowe systemowe ze stali nierdzewnej.

11. Prosimy o uzupetnienie dokumentacji w wersji elektronicznej, oraz rysunkéow
w wersji dwg.

Odp. Zamawiajacy nie posiada rysunkow w wersji dwg.

Zamawiajgcy nie przedtuza terminu sktadania ofert. Wszystkie ustalenia dotyczace
miejsca i terminu sktadania i otwarcia ofert pozostajg bez zmian.
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