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DO WSZYTKICH ZAINTERESOWANYCH WYKONAWCOW

Dotyczy. postepowania o udzielenie zamowienia publicznego. Numer sprawy:
WI.7013.3.2020 Nazwa zadania: ,,Budowa, rozbudowa i przebudowa istniejacej
stacji uzdatniania wody w Stubnie”.

Dziatajgc na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych (Dz. U.
z 2019 r. poz. 1843) uprzejmie informuje, ze do Zamawiajgcego wptynety pytania od
uczestnika postepowania, dotyczace tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia w brzmieniu przytoczonym ponizej, na ktére Zamawiajacy udzielit
nastepujacych odpowiedzi:

1. Prosimy o potwierdzenie, jakie studnie beda zasila¢ w wode SUW. Na str 30
projektu podano tylko dwie studnie S1A oraz S1 natomiast na str 18 w pkt 7.3.1 ze
bedg to trzy studnie S1A, S1 oraz S4. Prosimy o doprecyzowanie.

Odp. SUW zasila¢ bedg trzy studnie: S1, S1Ai S4.

2. Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci w oprdznianiu odstojnika poptuczyn. Na
Schemacie technologicznym wrysowano pompke w odstojniku natomiast w opisie
projektowym jest mowa o otwierajgcej sie zasuwie za odstojnikiem.

Odp. Nalezy przyjac rozwiazanie z zasuwa za odstojnikiem.

3. Prosimy o podanie parametréw wymaganych dla zestawu hydroforowego oraz
wymaganej ilosci pomp .

Odp. Nalezy przyjac¢ zestaw hydroforowy, ktéry powinien sktada¢ sie z 4 pomp
o mocy 5,5 kW kazda, w tym pompa rezerwowa z przetwornicami czestotliwosci
dla kazdej pompy w szafie sterowniczej zestawu. Kolektor tloczny i ssawny o
Ssrednicy minimalnej DN125 ze stali nierdzewnej. Parametry zestawu
hydroforowego Q= 60 m®h, H= 55 m stupa wody.

4. Czy zestaw aeracji, filtracji, zestaw hydroforowy musi posiadac atest PZH na
kompletne urzadzenie?

Odp. Tak.

5. Czy Zamawiajacy dopuszcza trawienie | pasywacje wyspawanych rurociggéw ze
stali nierdzewnej na terenie SUW?

Odp. Dopuszcza




