WI.7013.3.2020 Stubno, 06.05.2020 r,

DO WSZYTKICH ZAINTERESOWANYCH WYKONAWCOW

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamowienia publlcznego Numer sprawy:
WI.7013.3.2020 Nazwa zadania: ,,Budowa, rozbudowa i przebudowa istniejacej
stacji uzdatniania wody w Stubnie”.

Dziatajgc na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo Zaméwien Publicznych (Dz. U.
z 2019 r. poz. 1843) uprzejmie informuje, ze do Zamawiajgcego wptynety pytania od
uczestnika postgpowania, dotyczace tresci Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia w brzmieniu przytoczonym ponizej, na ktére Zamawiajacy udzielit
nastepujacych odpowiedzi:

Pytanie/ Wniosek 1:

Ze wzgledu na:

- zapisy SIWZ Rozdziat 11l o tresci:

,Jwaga:

Jezeli opis przedmiotu zamowienia wskazywatby w odniesieniu do niektorych
materiatow lub urzadzen znaki towarowe, patenty lub pochodzenie oraz normy,
aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia, Zamawiajacy zgodnie z art.
29 ust. 3 oraz art. 30 ust. 4 ustawy Pzp. dopuszcza oferowanie materiatéw, urzadzen
lub norm réwnowaznych.

W przypadku norm, aprobat, specyfikacji technicznych czy systemow odniesienia,
rownowazne oznacza zastosowanie normy okreslajacej parametry, technologie i
jakos¢ wykonania nie gorsze niz przyjete w obliczeniach lub pokazane na rysunkach.
Nazwy materiatow lub urzadzen uzyte w opisie przedmiotu zamoéwienia wskazujace
konkretnego producenta lub/i nazwe wyrobu okreslaja jedynie przyktadowe
wiasciwosci uzytkowe, jakim muszg odpowiadac¢ materiaty lub urzgdzenia oferowane
przez Wykonawce i stuzg doprecyzowaniu wtasciwosci uzytkowych w stosunku do
okreslonego przyktadem wyrobu/zestawu. Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca w
formularzu ofertowym w pkt. 8 o$wiadczyt, czy oferuje materiaty, urzadzenia lub
rozwigzania rownowazne. W przypadku zaoferowania materiatéw, urzadzen lub
rozwigzan rownowaznych, Wykonawca najwyzej oceniony ztozy opis/wykaz
zastosowanych materiatow, urzadzen lub rozwigzan réwnowaznych”

- zaplsy przedmiaru robdt o tresci:

Roboty menazowe
Zeslaw 3eracy AIC 000 - zrodmez dokumen laqa Eechmc‘na A - k szl 2.00
[cestaw dmuchawy DIC 75 H - zgodnie z dokumentacja techn q ;m 2,00
oprezarsa liokowa Kaeser Kompresoren Vzb=250 1 cgddﬂlb de#anrld(,dtt«I i Kpl *.00
\Zeslaw filtracyjny FICI106/3125 - odzelazianie | odmanganianie { 3+3) - zgodnie 2 dok 1entagja techniczna T
_[?"r,u S0wAC prepustnice wraz czuinikam! polozenia przepustnic] kpl 3
‘ZnstawﬂmuchavaEC 75 H 2god'wzdokumer‘ acja e hnrznq P e 7 ﬁ;pi 100!
6 | Zestaw pompy plucznej TP 125- 100/6/4,0 kW - zgeomezdowmeniaqo techr wa o .P\pl 1,00]

1Zestaw nydroforowy ZHICLIMP 3,15 2 98/4,5 KW, 2 lalownikis - zgodnia 7 dokumentacia technicang kpl



- a przede wszystkim zapisy Projektu Budowlanego, w ktérym wprost wskazano
nazwy producentow i typy urzgdzen bez wskazania dopuszczalnych parametrow
rownowaznosci,

np.:

Przyjeto 2 zestawy aeracji AIC1000 o srednicy Dn=1600 mm | objetosci migszania
V=155 m?® produkcji Instalcompact ( | i Il stopnia), napowietrzanie wspierane
mieszaczem statycznym.

Dobrano 2 sprezarki (podstawowa 1| rezerwows, pracujgce rownolegle) Kaiser
Kompresoren KCT 401-250 St z funkcja automatycznego restartu o parametrach.

Q1= 250 Ifmin
p = 8 bar
P= 2,4 kW

Dobrano 3 kompaktowe zestawy filtracyjne FIC/106/5125 produkcji Instalcompact dla

jednego stopnia filtracji )
Parametry (1 zestaw):, @ =16, Huoaa = 1,8m, A=201m?
Filtracja dwustopniowa

Dobrano zestaw pompy ptuczne] TP- IC 125-100/6/4,0 kW produkcji Instalcompact o
parametrach:

Qp=108 m3h

Hp=10-11 mH20

P= 40 kw

Dobrano zestaw dmuchawy DIC-75H produkgji instalcompact o parametrach:

P= 30 kW
H=40m
Q=122 m¥h

prosimy o jednoznaczne okreslenie parametrow réwnowaznosci oraz informacii
jakich dokumentow wymaga¢ bedzie Zamawiajacy przy uznawaniu lub nie
rownowaznosci urzgdzen, poprzez stworzenie tabeli rownowaznosci zawierajacej:

- parametry rownowaznosci odnoszgce sie do funkcjonalnosci urzadzen zgodnie
z Pzp,

- wykaz dokumentow potwierdzajgcych rownowazno$¢ dla urzadzen, ktérych
rownowaznos$¢ Zamawiajacy bedzie oceniat na etapie sktadania ofert.

Odp. W dokumentacji projektowej moga wystepowaé nazwy wiasne, znaki
towarowe lub by¢ podane niektére charakterystyczne dla producenta wymiary.
Zostaty one uzyte jako przyktadowe. Nie s3 one wigzace i mozna dostarczy¢
elementy rownowazne, ktérych charakterystyka nie jest gorsza niz parametry
urzadzen czy materiatow podanych w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej. Materiat wykonania, wymagane parametry urzadzen podane sa w
dokumentacji projektowej. Parametry urzadzen wskazanych w dokumentacji i
przytoczonych w pytaniu spetnia kilku producentéw sprezarek, technologii
uzdatniania, armatury czy pomp i sa one swobodnie dostepne, co umozliwia
Wykonawcom wycene, zfozenie oferty oraz zachowanie zasad uczciwej
konkurenciji.

Zwrot ,rownowazne” oznacza mozliwos¢ uzyskania efektu zatozonego przez
Zamawiajacego za pomoca innych rozwigzan technicznych poprzez
dopuszczenie ofert opartych na réownowaznych ustaleniach. Wszelkie koszty
wynikajace z roznic pomiedzy urzadzeniami zaprojektowanymi, a



zaoferowanymi ponosi Wykonawca.

Zamawiajacy zwraca uwage, ze w przypadku skladania przez Wykonawce
propozycji rozwigzan rownowaznych, to na Wykonawcy ciazy wykazanie
dowodu, iz oferowane dostawy, ustugi lub roboty budowlane sg zgodne z
wymaganiami Zamawiajacego.

2. Pytanie/wniosek 2:

W zwigzku z brakiem mozliwosci przygotowania oferty przy niedoprecyzowanym
opisie przedmiotu zamowienia tj. braku kryteridw oceny rownowaznosci urzadzen
wnosimy o wydtuzenie terminu sktadania ofert o 7 dni od dnia opublikowania przez
Zamawiajgcego minimalnych parametrow rownowaznosci wraz z wymaganymi
dokumentami jakich Zamawiajgcy bedzie wymagat od Wykonawcow na
potwierdzenie zaoferowania urzadzen

Odp. Zamawiajacy nie wyraza zgody na przedtuzenie terminu sktadania ofert.




